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al. Paderewskic,

42-700 Lublinic Lubliniec dnia 19.10.2020 r.

WGK.6630.125.2020

IKOPIA
Protokot z narady koordynacyjnej 125/2020

Sposob przeprowadzenia narady : przy pomocy Srodkéw komunikacji elektronicznej

Whnioskodawca : GRAMAR Sp. z 0.0., 42-700 Lubliniec ul. Chtopska 15

Przedmiot narady : sie¢: kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjna, energetyczna w m. Boronow
przy ulicy Korfantego.

Przewodniczgcy narady : Tomasz Hadzik ~Geodeta Powiatowy

Stanowiska uczestnikow narady :

Lp Nazwa instytucji Przedstawiciel Uwagi
( imi¢ 1 nazwisko)

1 Czese uczestnikow narady
FAROSTA LUBLN = - koordynacyjng' wyrazi’fq swqje uvx‘/ag%
ul. Padereka,"cl‘: e do koor.dyna.ql. quosta}ll powmdom@m
42-700 Lubliniec uczestnicy nie brali udziatu w naradzie.
Uwagi do koordynacji poszczegdlnych
uczestnikow zawierajg zalaczniki do
TAROSTY |protokohu.
Przy projektowaniu i realizacji innych

10 asz [{ndzik obiektow budowlanych nalezy mie¢ na

Al povealowy  lywadze zapisy § 31 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia
18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania 1
przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego.
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Dotyczy: narada koordynacyjna w dniach 12-16.10.2020 r.

STAROSTA LUBLINT= v
ul. Paderewskicsr: N
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Temat nr 125/2020 42-700 Lublinj.-

Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy
wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac
jako przejécie w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu
rurowego wychodzgcego 0,5 m poza jezdnig/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

Zabezpieczenie kabli wykonaé¢ zgodnie z ponizszymi wytycznymi:

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢
dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu

liniowego.
2. Nalezy stosowa¢ nastepujgce $rednice rur ochronnych:
a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.
b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnejtj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania

czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyskac¢ zgode na wymagane odptatne wylagczenia odpowiednich urzadzen energetycznych

oraz ustali¢ nadzor stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscia TAURON
Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegéinych $rodkéw ostroznosci pod
nadzorem stuzb energetycznych Oddziatu w Czestochowie, a nastepnie zgtosi¢ celem dokonania

odbioru rob6t zanikowych.

6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow

posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli energetycznych
- zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepisdéw i norm — oraz innych utrudnien technicznych (np.
mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie
wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkow

technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanej sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej itp.) z
istniejgcymi kablami SN, nalezy przediozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A, (Wydziat
Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji projektowej projektowane;
inwestycji), z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia

kabli elektroenergetycznych.

Projektowany kanat technologiczny nalezy prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5 m wzdiuz

istniejgce;j linii kablowej nN.

TALURON Dystrybudja S.A.

Oddziat w Czestochowie

TAURON Dystrybucja S.A Starszy Specjalista ds. Dokumentadji
Odozial w Czgslochowie =
Wysriat Dokumentaef é i~

Jozef Sier



Dotyczy: Narady koordynacyjnej z dn. 16.10.2020r.
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Nazwa instytucji

Imie i Nazwisko, stanowisko stuzbowe

Polska Spotka Gazownictwa

Elektronicznie podpisany przez

Tomasz.Przybyl

Sp. z 0.0. Tomasz.Przybylek
Gazownia w Tarnowskich k Data: 2020.10.12 11:56:36
Goérach e +02'00'
Nr tematu Stanowisko/uwagi

WGK.6630.119.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.120.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.121.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.122.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.123.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majatkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.124.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.125.2020

Uzgodniono bez uwag

WGK.6630.126.2020

Uzgodniono bez uwag

WGK.6630.127.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzadzania Majagtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.128.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.131.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majagtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5

WGK.6630.132.2020

Projekt nalezy uzgodni¢ w Dziale Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym,
Zabrze, ul. Mikulczycka 5




ESPOt PARKOW KRAJOBRAZOWYCH
VOJEWODZTWA SLASKIEGO
V KATOWICACH

IDDZIAt BIURA W KALINIE
I. Lompy 6

2-484 Herby

‘el./Fax (34) 357-49-02

~-mail: zpkkalina@zpk.com.pl
@ www.zpk.com.pl
i www.zpkws.bedzin.sisco.info

ﬁ www.facebook.com/ZPKWS/
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Kalina, dnia 13.10.2020r. l/l /Z(

STAROSTA LUBI T Znak pisma: OKiDK-K.4021.2020.MH
ul. Paderewsk L.dz. 220.2020
42-700 Lub!

Starostwo Powiatowe w Lublincu
ul. Paderewskiego 7
42-700 Lubliniec

Dotyczy : narady koordynacyjnej.

W odpowiedzi na pismo nr WGK.6630.119.2020-WGK.6630.132.2020 z dnia
09.10.2020 r. w sprawie narady koordynacyjnej ponize] uzgodnienie inwestycji na
terenie Parku Krajobrazowego Lasy nad Gérna Liswarta wraz z otuling:

1. WGK.6630.126.2020 sieci: energetyczna, telekomunikacyjna, deszczowa
Boronéw ul. Wisniowa - uzgodniono bez uwag.

2. WGK.6630.125.2020 sie¢  kanalizacji ~ deszczowej, telekomunikacyjna,
energetyczna Boronéw ul. Korfantego - uzgodniono bez uwag.

3. WGK.6630.124.2020 Sie¢ gazowa z przylagczami Zborowskie ul. Dolna -
uzgodniono bez uwag.

4. WGK.6630.123.2020 Sie¢ gazu z przylgczem Ciasna ul. Zjednoczenia -
uzgodniono bez uwag.

5 WGK.6630.122.2020 Sie¢ gazu z przylaczem Ciasna ul. Zjednoczenia -
uzgodniono bez uwag.

6. WGK.6630.121.2020 Sieé¢ gazu z przytagczami Ciasna ul. Dgbowa - uzgodniono
bez uwag.

7. WGK.6630.120.2020 Sieé¢ gazu z przytaczem Ciasna ul. Sosnowa - uzgodniono
bez uwag.

Z powazaniem:

' W zasiepstwie
Kierownika Oddzialu ZPKW$

_— ./794“
1.Adresat Magdalena Ha rajska
2.A/a

ZESPOL PARKNIW KISAICORALOWYC
WOIJEWODZTWA SLASKIEGO :
w Katowicach
Oddziat Biura w Kalinie
ul. Lompy 6, 42-284 Herby
REGON 276711980-00066

Zespét Parkéw Krajobrazowych Wojewédztwa $laskiego

// S lq S ki e ° jest jednostky organizacyjna Samorzadu Wojewédztwa $laskiego




